
CB-22配線図　No.5
■接続機器 ：　AXｰ30TF(J)  or  AXｰ60TF(J) ×２台、BL-1×１台、照明機器（または回転灯）
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ビットスイッチの設定
センサー・コントローラ間の

最長配線距離

同一配線上にセンサを2台以上接続する場合は、
最長配線距離を接続台数で割った距離になります。

端子⑬と端子⑭のショート金具を残す
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照明機器（または回転灯）
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端子⑦と端子⑧のショート金具を残す
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【丸ベルの動作】
「CB-22」が"警戒モード"時に、センサーが検知すると、
出力時間調整ボリュームで設定した時間、鳴動します。
"来客モード"時には鳴動しません。

【照明機器の動作】
「CB-22」が"警戒モード"時に、センサーが検知すると、出力時間調
整ボリュームで設定した時間、点灯動作します。
"来客モード時には動作しません。
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